
佐賀県多久市所有施設 LED 照明賃貸借一覧

施設名 no. 現在のランプ 口金 消費電力 色味 交換方法 数量 使用場所 留意点

納所交流センター 1 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 1 倉庫

納所交流センター 2 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 22 びわショップ

納所交流センター 3 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 10 びわショップ

納所交流センター 4 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 倉庫相談室

納所交流センター 5 ボール E26 54 昼白色 ランプ交換 5 倉庫

納所交流センター 6 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 倉庫

納所交流センター 7 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 10 事務室

納所交流センター 8 ボール E26 54 昼白色 ランプ交換 1 事務室

納所交流センター 9 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 14 会議室(中)②

納所交流センター 10 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 2 会議室(中)②倉庫

納所交流センター 11 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 1 女子トイレ

納所交流センター 12 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 2 女子トイレ

納所交流センター 13 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 1 男子トイレ

納所交流センター 14 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 2 男子トイレ

納所交流センター 15 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 20 調理室

納所交流センター 16 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 調理室

納所交流センター 17 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 1階廊下

納所交流センター 18 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 6 1階廊下

納所交流センター 19 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 4 下駄箱

納所交流センター 20 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 16 工作室

納所交流センター 21 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 工作室

納所交流センター 22 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 会議室(小)①

納所交流センター 23 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 12 会議室(中)和室

納所交流センター 24 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 会議室(中)和室

納所交流センター 25 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 12 郷土芸能練習室会議室(中)

納所交流センター 26 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 郷土芸能練習室会議室(中)

納所交流センター 27 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 1 男子トイレ

納所交流センター 28 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 1 女子トイレ

納所交流センター 29 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 8 会議室(中)①

納所交流センター 30 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 1 会議室(中)①

納所交流センター 31 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 4 会議室(小)②

納所交流センター 32 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 会議室(小)②

納所交流センター 33 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 24 会議室(大)

納所交流センター 34 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 6 2階廊下

納所交流センター 35 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 4 3階防災倉庫

納所交流センター 36 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 6 3階廊下

納所交流センター 37 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 階段①

納所交流センター 38 シリカ E26 54 昼白色 ランプ交換 1 階段下倉庫

納所交流センター 39 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 6 階段②

納所交流センター 40 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 下駄箱軒下

納所交流センター 41 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 3 玄関軒下

市役所東庁舎 1 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 46 都市建設課

市役所東庁舎 2 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 1 都市建設課

市役所東庁舎 3 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 4 車庫

市役所東庁舎 4 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 3 倉庫①

市役所東庁舎 5 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 3 倉庫②

市役所東庁舎 6 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 6 信号伝送室

市役所東庁舎 7 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 倉庫③

市役所東庁舎 8 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 湯沸室

市役所東庁舎 9 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 2 湯沸室

市役所東庁舎 10 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 2 男子トレイ

市役所東庁舎 11 15形蛍光灯 G13 15 昼白色 ランプ交換 1 男子トイレ

市役所東庁舎 12 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 2 女子トイレ

市役所東庁舎 13 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 女子トイレ

市役所東庁舎 14 FCL30+32 G10q 62 昼白色 器具交換 1 更衣室① 和風ペンダント　6畳用

市役所東庁舎 15 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 1 更衣室②

市役所東庁舎 16 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 6 会議室

市役所東庁舎 17 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 4 外軒下

市役所東庁舎 18 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 4 1階廊下

市役所東庁舎 19 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 4 1階廊下

市役所東庁舎 20 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 44 環境課

市役所東庁舎 21 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 6 控室

市役所東庁舎 22 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 2階廊下

市役所東庁舎 23 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 3 外ポーチライト

旧東部小学校 1 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 2 トイレ

旧東部小学校 2 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 2 トイレ

旧東部小学校 3 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 器具交換 1 男子トイレ 直付W230（2灯用）

旧東部小学校 4 20形ベースライト増設 - - 昼白色 器具交換 2 男子トイレ 直付W230（2灯用）

旧東部小学校 5 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 器具交換 1 女子トイレ 直付W230（2灯用）

旧東部小学校 6 20形ベースライト増設 - - 昼白色 器具交換 2 女子トイレ 直付W230（2灯用）

旧東部小学校 7 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 職員トイレ女子

旧東部小学校 8 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 職員トイレ女子

旧東部小学校 9 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 器具交換 1 職員トイレ女子 直付W230（2灯用）

旧東部小学校 10 20形ベースライト増設 - - 昼白色 器具交換 2 職員トイレ女子 直付W230（2灯用）

旧東部小学校 11 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 職員トイレ男子

旧東部小学校 12 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 職員トイレ男子

旧東部小学校 13 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 器具交換 1 職員トイレ男子 直付W230（2灯用）

旧東部小学校 14 20形ベースライト増設 - - 昼白色 器具交換 2 職員トイレ男子 直付W230（2灯用）

旧東部小学校 15 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 6 物置

旧東部小学校 16 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 24 2組

旧東部小学校 17 15形蛍光灯 G13 15 昼白色 ランプ交換 1 2組

旧東部小学校 18 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 32 なかよしクラブ

旧東部小学校 19 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 6 養護室

旧東部小学校 20 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 4 休憩室
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旧東部小学校 21 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 休憩室

旧東部小学校 22 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 8 玄関

旧東部小学校 23 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 4 玄関②

旧東部小学校 24 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 18 保健室

旧東部小学校 25 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 22 廊下

旧東部小学校 26 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 2 配線室

旧東部小学校 27 ビーム E26 80 電球色 ランプ交換 1 裏口外灯

旧東部小学校 28 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 2 消火栓室

旧東部小学校 29 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 ブロワー室

旧東部小学校 30 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 4 正面玄関

納所地区浄化センター 1 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 20 管理室

納所地区浄化センター 2 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 器具交換 2 管理室 直付W230（2灯用）

納所地区浄化センター 3 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 倉庫1

納所地区浄化センター 4 シリカ E26 54 電球色 ランプ交換 1 便所

納所地区浄化センター 5 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 16 スクリーン室

納所地区浄化センター 6 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 器具交換 2 スクリーン室 非常灯　笠つき（2灯用）防水タイプ

納所地区浄化センター 7 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 14 地下真空ポンプ室

納所地区浄化センター 8 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 器具交換 3 地下真空ポンプ室 非常灯　笠つき（2灯用）防水タイプ

納所地区浄化センター 9 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 6 汚泥引抜ポンプ室

納所地区浄化センター 10 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 器具交換 1 汚泥引抜ポンプ室 非常灯　笠つき（2灯用）防水タイプ

納所地区浄化センター 11 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 1 階段

納所地区浄化センター 12 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 器具交換 6 階段 非常灯　笠つき　1灯用

納所地区浄化センター 13 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 4 汚泥管理室

納所地区浄化センター 14 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 器具交換 2 汚泥管理室 非常灯　笠つき（2灯用）防水タイプ

納所地区浄化センター 15 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 5 機器搬出室

納所地区浄化センター 16 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 器具交換 1 機器搬出室 非常灯　笠つき　1灯用

納所地区浄化センター 17 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 4 発電気室

納所地区浄化センター 18 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 器具交換 2 発電気室 非常灯　笠つき（2灯用）防水タイプ

納所地区浄化センター 19 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 6 ブロワ室

納所地区浄化センター 20 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 器具交換 2 ブロワ室 非常灯　笠つき　1灯用

納所地区浄化センター 21 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 8 汚泥脱水機室

納所地区浄化センター 22 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 器具交換 2 汚泥脱水機室 非常灯　笠つき（2灯用）防水タイプ

納所地区浄化センター 23 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 器具交換 1 汚泥脱水機室 非常灯　トラフ　1灯用

納所地区浄化センター 24 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 3 外ポーチライト

納所地区浄化センター 25 400形水銀灯 E39 400 昼白色 器具交換 2 外灯壁面 投光器型

納所地区浄化センター 26 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 1 倉庫2

納所地区浄化センター 27 200形水銀灯 E26 200 昼白色 ランプ交換 2 ポール灯

納所地区浄化センター 28 100形水銀灯 E26 100 昼白色 ランプ交換 1 時計の下

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（管理棟） 1 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 6 水質試験室

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（管理棟） 2 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 器具交換 1 水質試験室 非常灯　埋込W300

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（管理棟） 3 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 10 会議室

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（管理棟） 4 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 器具交換 3 会議室 非常灯　埋込W300

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（管理棟） 5 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 12 操作室

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（管理棟） 6 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 器具交換 2 操作室 非常灯　埋込W300

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（管理棟） 7 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 2 会議室倉庫

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（管理棟） 8 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 1 機材庫

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（管理棟） 9 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 5 自家発電気室

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（管理棟） 10 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 器具交換 3 自家発電気室 非常灯　直付W120（1灯用）

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（管理棟） 11 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 2 電気室

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（管理棟） 12 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 器具交換 2 電気室 非常灯　直付W120（1灯用）

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（管理棟） 13 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 4 電気室

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（管理棟） 14 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 器具交換 2 電気室 非常灯　笠つき　1灯用

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（管理棟） 15 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 2 換気機械室

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（管理棟） 16 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 器具交換 2 換気機械室 非常灯　直付W120（1灯用）

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（管理棟） 17 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 2 倉庫

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（管理棟） 18 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 4 給湯室

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（管理棟） 19 15形蛍光灯 G13 15 昼白色 ランプ交換 1 給湯室

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（管理棟） 20 FDL27 GX10q 27 電球色 器具交換 2 多目的トイレ 150φ

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（管理棟） 21 FDL27 GX10q 27 電球色 器具交換 6 男子トイレ 150φ

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（管理棟） 22 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 男子トイレ

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（管理棟） 23 FDL27 GX10q 27 電球色 器具交換 3 女子トイレ 150φ

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（管理棟） 24 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 女子トイレ

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（管理棟） 25 FDL27 GX10q 27 電球色 器具交換 19 廊下 150φ

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（管理棟） 26 FDL27 GX10q 27 電球色 器具交換 7 廊下 150φ

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（管理棟） 27 FHT42 GX24q 42 昼白色 器具交換 3 廊下 250φ

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（管理棟） 28 FDL13 GX10q 13 昼白色 器具交換 4 ブラケット ポーチライト(300mm×150mm）

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（管理棟） 29 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 1 外倉庫

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（汚泥処理棟） 1 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 12 1階

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（汚泥処理棟） 2 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 3 1階

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（汚泥処理棟） 3 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 器具交換 3 1～2階階段 非常灯　トラフ　1灯用

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（汚泥処理棟） 4 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 10 2階

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（汚泥処理棟） 5 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 4 2階

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（汚泥処理棟） 6 EFD15 E17 15 電球色 ランプ交換 2 外ブラケットライト

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（汚泥処理棟） 7 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 4 外倉庫

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（汚泥処理棟） 8 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 器具交換 2 外倉庫 非常灯　笠つき　1灯用

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（水処理棟） 1 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 2 脱臭換気機械室

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（水処理棟） 2 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 器具交換 1 脱臭換気機械室 防雨･防湿形(軒下用) 　笠つき　W75

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（水処理棟） 3 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 3 ブロワ機械室

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（水処理棟） 4 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 器具交換 4 ブロワ機械室 防雨･防湿形(軒下用) 　笠つき　W75

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（水処理棟） 5 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 ブロワ室機械の中

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（水処理棟） 6 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 ブロワ室機械の中

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（水処理棟） 7 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 5 地下1階フロア

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（水処理棟） 8 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 器具交換 5 地下1階フロア 非常灯　直付W120（1灯用）防水

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（水処理棟） 9 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 9 地下1階フロア



佐賀県多久市所有施設 LED 照明賃貸借一覧

施設名 no. 現在のランプ 口金 消費電力 色味 交換方法 数量 使用場所 留意点

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（水処理棟） 10 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 器具交換 8 地下1階フロア 非常灯　笠つき　1灯用　防水タイプ

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（水処理棟） 11 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 1 階段

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（水処理棟） 12 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 器具交換 5 階段 階段誘導灯

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（水処理棟） 13 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 屋上

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（水処理棟） 14 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 1 1階フロア

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（水処理棟） 15 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 器具交換 1 1階フロア 非常灯　直付W120（1灯用）防水

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（水処理棟） 16 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 5 1階フロア

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（水処理棟） 17 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 器具交換 4 1階フロア 非常灯　笠つき　1灯用　防水タイプ

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（水処理棟） 18 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 4 外入口ポーチライト

多久みず環境保全ｾﾝﾀｰ（水処理棟） 19 250形水銀灯 E39 250 昼白色 ランプ交換 6 ポール灯

社会福祉会館 1 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 12 1階エントランス

社会福祉会館 2 LED20形直管 G13 20 昼白色 器具交換 1 1階廊下 LED済みだが交換対象（非常灯　埋込W300）

社会福祉会館 3 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 器具交換 2 1階廊下 非常灯　埋込W300

社会福祉会館 4 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 6 相談室

社会福祉会館 5 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 12 会議室

社会福祉会館 6 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 湯沸室

社会福祉会館 7 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 湯沸室

社会福祉会館 8 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 3 トイレ

社会福祉会館 9 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 トイレ

社会福祉会館 10 クリプトン E17 36 電球色 ランプ交換 3 トイレ

社会福祉会館 11 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 洋式トイレ

社会福祉会館 12 15形蛍光灯 G13 15 昼白色 ランプ交換 1 洋式トイレ

社会福祉会館 13 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 48 会議・研修室

社会福祉会館 14 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 1 階段

社会福祉会館 15 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 器具交換 1 階段 階段誘導灯

社会福祉会館 16 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 4 階段

社会福祉会館 17 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 8 2階廊下

社会福祉会館 18 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 器具交換 2 2階廊下 非常灯　埋込W300

社会福祉会館 19 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 48 研修室1

社会福祉会館 20 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 8 多久市老人クラブ連合会

社会福祉会館 21 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 多久市老人クラブ連合会

社会福祉会館 22 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 12 ボランティア室

社会福祉会館 23 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 ボランティア室

社会福祉会館 24 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 24 研修室2

社会福祉会館 25 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 2 女子トイレ

社会福祉会館 26 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 1 女子トイレ

社会福祉会館 27 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 女子トイレ

社会福祉会館 28 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 3 外ポーチライト

社会福祉会館 29 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 2 外倉庫階段下

社会福祉会館 30 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 8 外倉庫

社会福祉会館 31 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 3 下の車庫

社会福祉会館 32 250形水銀灯 E39 250 昼白色 器具交換 1 下の駐車場ポール LED街路灯マルチ250W

社会福祉会館 33 100形水銀灯 E26 100 昼白色 ランプ交換 1 駐車場ポール灯

同和教育集会所 1 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 10 研修室

同和教育集会所 2 LED40形直管 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 研修室 LED済みだが交換対象

同和教育集会所 3 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 8 調理室

同和教育集会所 4 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 4 玄関口

同和教育集会所 5 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 2 トイレ

同和教育集会所 6 シリカ E26 54 電球色 ランプ交換 1 トイレ

同和教育集会所 7 15形蛍光灯 G13 15 昼白色 ランプ交換 1 トイレ

同和教育集会所 8 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 8 2階廊下

同和教育集会所 9 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 8 2階研修室

同和教育集会所 10 LED40形直管 G13 40 昼白色 ランプ交換 4 2階研修室 LED済みだが交換対象

同和教育集会所 11 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 12 2階和室

同和教育集会所 12 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 外ポーチライト

同和教育集会所 13 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 外掲示板

鳥居原教育集会所 1 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 14 大会議室

鳥居原教育集会所 2 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 1 大会議室

鳥居原教育集会所 3 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 8 事務所

鳥居原教育集会所 4 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 2 倉庫

鳥居原教育集会所 5 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 2 図書室

鳥居原教育集会所 6 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 2 トイレ

鳥居原教育集会所 7 FCL30+32 G10q 62 昼白色 器具交換 2 小会議室 和風ペンダント　6畳用

鳥居原教育集会所 8 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 8 調理室

鳥居原教育集会所 9 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 器具交換 1 廊下 非常灯　直付W150（1灯用）防水

鳥居原教育集会所 10 FCL30 G10q 30 昼白色 ランプ交換 2 玄関

夢想庵 1 200形水銀灯 E26 200 昼白色 ランプ交換 5 ポール灯

多久市物産館 1 FPL36 GY10q 36 電球色 器具交換 10 食堂 □275

多久市物産館 2 ボール E26 58 電球色 ランプ交換 2 食堂

多久市物産館 3 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 6 厨房

多久市物産館 4 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 厨房

多久市物産館 5 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 器具交換 2 厨房　フード内 耐油形

多久市物産館 6 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 厨房　控室

多久市物産館 7 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 2 厨房出入口外

多久市物産館 9 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 1 物産館　男性トイレ

多久市物産館 10 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 1 物産館　男性トイレ

多久市物産館 11 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 1 物産館　女性トイレ

多久市物産館 12 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 1 物産館　女性トイレ

多久市物産館 13 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 5 物産館　展示物間接照明

多久市物産館 14 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 7 物産館　展示物間接照明

多久市物産館 15 ビーム E26 60 電球色 ランプ交換 2 物産館　レジ付近

多久市物産館 16 レフ E26 60 電球色 ランプ交換 1 物産館　レジ付近

多久市物産館 17 FDL18 GX10q 18 昼白色 器具交換 4 物産館 150φ

多久市物産館 18 ネオハロゲン E11 55 昼白色 器具交換 9 物産館 150φ
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施設名 no. 現在のランプ 口金 消費電力 色味 交換方法 数量 使用場所 留意点

多久市物産館 19 ボール E26 58 電球色 ランプ交換 4 物産館　軒下

多久市物産館 20 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 2 物産館　外灯

東多久交流プラザ 1 シリカ E26 54 電球色 ランプ交換 1 入口軒下

東多久交流プラザ 2 FML13 GX10q 13 電球色 器具交換 4 壁面 小型シーリング

東多久交流プラザ 3 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 6 室内

東多久駅トイレ 1 FPL13 GY10q 13 電球色 器具交換 5 トイレ壁面 ポーチライト(300mm×150ｍｍ）

東多久駅トイレ 2 FDL13 GX10q 13 電球色 器具交換 9 男性トイレ 150φ

東多久駅トイレ 3 FML18 GX10q 18 電球色 器具交換 3 トイレ前通路 200φ

東多久駅トイレ 4 FDL13 GX10q 13 電球色 器具交換 2 多目的トイレ 150φ

東多久駅トイレ 5 FDL13 GX10q 13 電球色 器具交換 9 女性トイレ 150φ

東多久駅トイレ 6 15形蛍光灯 G13 15 昼白色 ランプ交換 1 多目的トイレ

中多久駅トイレ 1 FDL18 GX10q 18 電球色 器具交換 1 お手洗い場 ブラケット型

中多久駅トイレ 2 FDL18 GX10q 18 電球色 器具交換 1 多目的トイレ ブラケット型

中多久駅トイレ 3 FDL18 GX10q 18 電球色 器具交換 1 多目的トイレ ブラケット型

中多久駅トイレ 4 シリカ E26 54 電球色 ランプ交換 1 通路

中多久駅トイレ 5 FDL18 GX10q 18 電球色 器具交換 1 男性トイレ ブラケット型

中多久駅トイレ 6 FDL18 GX10q 18 電球色 器具交換 2 男性トイレ ブラケット型

中多久駅トイレ 7 FDL18 GX10q 18 電球色 器具交換 1 女性トイレ ブラケット型

中多久駅トイレ 8 FDL18 GX10q 18 電球色 器具交換 2 女性トイレ ブラケット型

御屋形広場 1 200形水銀灯 E39 200 昼白色 ランプ交換 2 ポール灯

歴史の散歩道 1 200形水銀灯 E39 200 昼白色 ランプ交換 2 ポール灯

多久中央公民館 1 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 8 第一

多久中央公民館 2 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 8 第二

多久中央公民館 3 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 6 相談室

多久中央公民館 4 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 4 空調機械室

多久中央公民館 5 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 6 第４，５

多久中央公民館 6 シリカ E26 54 昼白色 ランプ交換 2 第４，５

多久中央公民館 7 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 36 事務所

多久中央公民館 8 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 45 和室西

多久中央公民館 9 シリカ E26 54 昼白色 ランプ交換 3 和室西

多久中央公民館 10 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 1 和室西

多久中央公民館 11 FCL32 G10q 32 昼白色 ランプ交換 1 和室西

多久中央公民館 12 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 1 湯沸室

多久中央公民館 13 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 4 全トイレ

多久中央公民館 15 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 5 全トイレ

多久中央公民館 16 クリプトン E17 36 昼白色 ランプ交換 1 全トイレ

多久中央公民館 17 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 24 料理実習室

多久中央公民館 18 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 料理実習室

多久中央公民館 19 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 15 電気室

多久中央公民館 20 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 4 男女トイレ

多久中央公民館 21 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 7 男女トイレ

多久中央公民館 22 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 4 空調室

多久中央公民館 23 シリカ E26 54 昼白色 ランプ交換 1 倉庫

多久中央公民館 24 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 倉庫

多久中央公民館 25 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 12 講師控室

多久中央公民館 26 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 7 講師控室

多久中央公民館 27 ボール E26 54 昼白色 ランプ交換 8 講師控室

多久中央公民館 28 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 3 男女トイレ

多久中央公民館 29 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 2 男女トイレ

多久中央公民館 30 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 8 役員室

多久中央公民館 31 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 12 役員室

多久中央公民館 32 ボール E26 54 昼白色 ランプ交換 8 役員室

多久中央公民館 33 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 8 廊下

多久中央公民館 34 シリカ E26 54 昼白色 ランプ交換 30 廊下

多久中央公民館 36 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 16 児童図書室

多久中央公民館 37 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 24 図書室

多久中央公民館 38 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 34 視聴覚小講堂

多久中央公民館 39 シリカ E26 54 昼白色 ランプ交換 12 視聴覚小講堂

多久中央公民館 40 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 4 教具教材質

多久中央公民館 41 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 12 ラウンジ

多久中央公民館 42 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 10 ラウンジ

多久中央公民館 43 ビーム E26 75 昼白色 ランプ交換 10 ラウンジ

多久中央公民館 44 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 2 倉庫1

多久中央公民館 45 シリカ E26 54 昼白色 ランプ交換 1 倉庫1

多久中央公民館 46 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 倉庫２

多久中央公民館 47 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 8 倉庫３

多久中央公民館 48 クリプトン E17 20 昼白色 ランプ交換 4 倉庫３

多久中央公民館 49 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 4 倉庫４

多久中央公民館 50 シリカ E26 54 昼白色 ランプ交換 1 倉庫４

多久中央公民館 51 100形水銀灯 E26 100 昼白色 ランプ交換 19 吹抜

多久中央公民館 52 シリカ E26 54 昼白色 ランプ交換 8 吹抜

多久中央公民館 53 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 8 廊下

多久中央公民館 54 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 10 展示室

多久中央公民館 55 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 4 全トイレ

多久中央公民館 56 10形蛍光灯 G13 10 昼白色 ランプ交換 5 全トイレ

多久中央公民館 57 100形水銀灯 E26 100 昼白色 ランプ交換 12 ホワイエ

多久中央公民館 58 シリカ E26 54 昼白色 ランプ交換 6 ホワイエ

多久中央公民館 59 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 8 音響、調光室

多久中央公民館 60 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 2 音響、調光室

多久中央公民館 61 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 6 映写室

中央公園 1 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 8 事務所

中央公園 2 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 1 給湯室

中央公園 3 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 4 奥倉庫

中央公園 4 FCL30 G10q 30 昼白色 ランプ交換 1 入口
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中央公園 5 FCL30 G10q 30 昼白色 ランプ交換 1 奥倉庫

中央公園 6 FCL32 G10q 32 昼白色 ランプ交換 1 奥倉庫

中央公園 7 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 トイレ

中央公園 8 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 トイレ前

中央公園 9 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 1 中倉庫

中央公園 10 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 2 裏倉庫

今出川ふるさと公園 1 FPL9 GY10q 9 昼白色 ランプ交換 2 トイレ

今出川ふるさと公園 2 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 6 トイレ

納所フルーツの森公園 1 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 4 男子トイレ

納所フルーツの森公園 2 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 4 女子トイレ

納所フルーツの森公園 3 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 多目的トイレ

宝満山公園 1 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 1 女子トイレ

宝満山公園 2 EFD7 E26 7 昼白色 ランプ交換 2 女子トイレ

宝満山公園 3 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 1 男子トイレ

宝満山公園 4 EFD7 E26 7 昼白色 ランプ交換 1 男子トイレ

宝満山公園 5 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 多目的トイレ

多久駅南公園 1 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 3 トイレ

寒鴬亭 1 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 8 キッチン

寒鴬亭 2 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 12 大部屋

寒鴬亭 3 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 3 廊下

寒鴬亭 4 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 4 廊下

寒鴬亭 5 FDL18 GX10q 18 電球色 ランプ交換 8 トイレ

寒鴬亭 6 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 2 トイレ

寒鴬亭 7 ネオハロゲン E11 75 電球色 器具交換 1 軒下 0

寒鴬亭 8 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 倉庫

寒鴬亭 9 ポーチライト GX10q 13 電球色 器具交換 1 軒下 ポーチライト

寒鴬亭 10 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 外倉庫

寒鴬亭 11 シリカ E26 54 昼白色 ランプ交換 2 外トイレ

寒鴬亭 12 15形蛍光灯 G13 15 昼白色 ランプ交換 1 多目的トイレ

寒鴬亭 13 FPL18 GY10q 18 昼白色 ランプ交換 1 多目的トイレ

寒鴬亭 14 ビーム E26 150 電球色 ランプ交換 1 0

中多久駅前改良住宅 1 FCL20 G10q 20 昼白色 ランプ交換 67 階段・通路

中多久駅前改良住宅 2 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 2 外灯

中多久駅前改良住宅 3 水銀灯 E26 250 昼白色 ランプ交換 8 外灯

中多久駅前改良住宅 4 FPL27 GY10q 27 昼白色 ランプ交換 3 外灯

中多久駅前改良住宅 5 FDL18 GX10q 18 昼白色 ランプ交換 4 外灯

別府住宅 1 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 12 階段・駐輪場

別府住宅 2 シリカ E26 40 昼白色 ランプ交換 36 階段

別府住宅集会所 1 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 12 ホール

別府住宅集会所 2 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 1 給湯室

別府住宅集会所 3 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 1 トイレ

別府住宅集会所 4 シリカ E26 40 電球色 ランプ交換 3 器具庫・入口・玄関

砂原住宅 1 シリカ E26 40 昼白色 ランプ交換 30 階段

東多久駅前団地 1 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 8 A棟階段

東多久駅前団地 2 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 5 B棟階段

東多久駅前団地 3 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 集会所（玄関）

東多久駅前団地 4 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 2 集会所（玄関）

東多久駅前団地 5 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 2 集会所（キッチン）

東多久駅前団地 6 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 12 集会所（ホール）

東多久駅前団地 7 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 1 集会所（ホール）

東多久駅前団地 8 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 集会所（入口）

多久市営住宅梅木団地集会所 1 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 1 トイレ

多久市営住宅梅木団地集会所 2 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 1 キッチン

多久市営住宅梅木団地集会所 3 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 14 ホール

多久市営住宅梅木団地集会所 4 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 器具交換 2 ホール 非常灯

多久市営住宅梅木団地集会所 5 FPL18 GY10q 18 電球色 ランプ交換 0 玄関

多久市営住宅梅木団地 1 FCL30 G10q 30 昼白色 ランプ交換 16 A棟

多久市営住宅梅木団地 2 FCL40 G10q 40 昼白色 ランプ交換 6 A棟

多久市営住宅梅木団地 3 FML13 GX10q 13 電球色 器具交換 1 A棟 ポーチライト

多久市営住宅梅木団地 4 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 B棟

多久市営住宅梅木団地 5 FCL30 G10q 30 昼白色 ランプ交換 16 B棟

多久市営住宅梅木団地 6 FCL40 G10q 40 昼白色 ランプ交換 6 B棟

多久市営住宅梅木団地 7 FML13 GX10q 13 電球色 器具交換 2 B棟 ポーチライト

多久市営住宅梅木団地 8 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 6 倉庫

多久市営住宅梅木団地 9 FCL30 G10q 30 昼白色 ランプ交換 18 C棟

多久市営住宅梅木団地 10 FCL40 G10q 40 昼白色 ランプ交換 6 C棟

多久市営住宅梅木団地 11 FML13 GX10q 13 電球色 器具交換 2 C棟 ポーチライト

多久ステーション南ハイツ 1 FDL18 GX10q 18 昼白色 ランプ交換 55 階段

多久ステーション南ハイツ 2 FCL20 G10q 20 昼白色 器具交換 5 各階 LED非常用照明器具 直付形

多久ステーション南ハイツ 3 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 3 駐輪場

東多久公民館 1 FHP45 GX10q 45 電球色 ランプ交換 12 憩いの間

東多久公民館 2 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 憩いの間

東多久公民館 3 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 授乳室

東多久公民館 4 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 1 授乳室

東多久公民館 5 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 8 全トイレ

東多久公民館 6 FDL18 GX10q 18 昼白色 器具交換 2 全トイレ 175φ

東多久公民館 7 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 3 倉庫１，２

東多久公民館 8 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 78 大広間

東多久公民館 9 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 大広間

東多久公民館 10 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 大広間

東多久公民館 11 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 18 研修室

東多久公民館 12 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 12 調理実習室

東多久公民館 13 ビーム E26 80 電球色 ランプ交換 1 調理実習室

東多久公民館 14 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 1 倉庫
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東多久公民館 15 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 2 倉庫

東多久公民館 16 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 8 事務所

東多久公民館 17 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 16 廊下

東多久公民館 18 FPL27 GY10q 27 昼白色 ランプ交換 48 廊下

東多久公民館 19 FML9 GX10q 9 昼白色 器具交換 8 入口 175φ

東多久公民館 20 FDL18 GX10q 18 昼白色 器具交換 8 軒下 150φ

東多久公民館 21 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 水防倉庫

東多久公民館 22 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 水防倉庫

東多久公民館 23 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 体協倉庫

東多久公民館 24 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 体協倉庫

東多久公民館 25 250形水銀灯 E39 250 昼白色 器具交換 1 外灯 投光器型

東多久公民館 26 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 12 管理人室

東多久公民館 27 シリカ E26 54 電球色 ランプ交換 3 管理人室

東多久公民館 28 FDL18 GX10q 18 昼白色 器具交換 2 管理人室 150φ

南多久公民館 1 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 12 研修室

南多久公民館 2 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 11 全トイレ

南多久公民館 3 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 4 全トイレ

南多久公民館 4 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 4 倉庫

南多久公民館 5 FHP32 GY10q 32 昼白色 器具交換 36 憩いの間 150φ

南多久公民館 6 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 24 和風研修室

南多久公民館 7 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 12 調理実習室

南多久公民館 8 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 80 大広間

南多久公民館 9 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 1 大広間

南多久公民館 10 ビーム E26 80 電球色 ランプ交換 3 大広間

南多久公民館 11 FHT32 GX24q 32 昼白色 器具交換 42 廊下 150φ

南多久公民館 12 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 1 廊下

南多久公民館 13 FHP32 GX10q 32 昼白色 ランプ交換 18 廊下

南多久公民館 14 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 12 事務所

南多久公民館 15 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 事務所

南多久公民館 16 FHT24 GX24q 24 昼白色 器具交換 6 軒下 150φ

南多久公民館 17 250形水銀灯 E39 250 昼白色 ランプ交換 3 外灯

南多久公民館 18 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 小屋

多久公民館 1 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 12 高齢者憩いの場

多久公民館 2 FCL40 G10q 40 昼白色 器具交換 2 管理人 和風ペンダント　8畳用

多久公民館 3 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 4 管理人

多久公民館 4 シリカ E26 54 昼白色 ランプ交換 3 管理人

多久公民館 5 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 3 倉庫

多久公民館 6 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 12 調理研究室

多久公民館 7 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 5 女子トイレ

多久公民館 8 FCL30 G10q 30 昼白色 ランプ交換 1 多目的

多久公民館 9 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 3 男子トイレ

多久公民館 10 FDL18 GX10q 18 昼白色 器具交換 1 男子トイレ 150φ

多久公民館 11 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 12 和室研修室

多久公民館 12 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 56 大広間

多久公民館 13 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 26 大広間

多久公民館 15 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 8 事務所

多久公民館 16 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 12 洋間研修室

多久公民館 17 FHP32 GX10q 32 昼白色 ランプ交換 14 廊下

多久公民館 18 FDL27 GX10q 27 昼白色 器具交換 7 廊下 150φ

多久公民館 19 FDL18 GX10q 18 昼白色 器具交換 12 廊下 175φ

多久公民館 20 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 4 廊下

多久公民館 21 FDL18 GX10q 18 昼白色 器具交換 3 軒下 150φ

多久公民館 22 FCL30 G10q 30 昼白色 ランプ交換 3 外灯

多久公民館 23 シリカ E26 54 昼白色 ランプ交換 1 外灯

多久公民館 24 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 倉庫

西多久公民館 1 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 60 大集会室

西多久公民館 2 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 10 大集会室

西多久公民館 3 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 事務所

西多久公民館 4 10形蛍光灯 G13 10 昼白色 ランプ交換 1 事務所

西多久公民館 5 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 14 事務所

西多久公民館 6 FCL30+32+40 G10q 102 昼白色 器具交換 2 和室 和風ペンダント　8畳用

西多久公民館 7 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 20 会議室

西多久公民館 8 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 会議室

西多久公民館 9 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 8 和室２

西多久公民館 10 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 8 厨房

西多久公民館 11 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 3 厨房

西多久公民館 12 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 1 倉庫

西多久公民館 13 FPL27 GY10q 27 昼白色 ランプ交換 30 廊下

西多久公民館 14 FDL18 GX10q 18 昼白色 器具交換 5 廊下 150φ

西多久公民館 15 FCL30 G10q 30 昼白色 器具交換 6 全トイレ シーリングライト

西多久公民館 16 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 3 全トイレ

西多久公民館 17 ハロゲン E11 55 電球色 ランプ交換 1 管理人室

西多久公民館 18 シリカ E26 54 昼白色 ランプ交換 1 管理人室

西多久公民館 19 FCL30 G10q 30 昼白色 器具交換 2 管理人室 シーリングライト

西多久公民館 20 FCL30+32+40 G10q 102 昼白色 器具交換 2 管理人室 和風ペンダント　8畳用

西多久公民館 21 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 4 管理人室

西多久公民館 22 FDL18 GX10q 18 昼白色 器具交換 2 管理人室 150φ

西多久公民館 23 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 管理人室

西多久公民館 24 FPL27 GY10q 27 昼白色 ランプ交換 8 軒下

西多久公民館 25 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 1 喫煙室

西多久公民館 26 FPL27 GY10q 27 昼白色 ランプ交換 2 バス外灯

西多久公民館 27 シリカ E26 54 電球色 ランプ交換 2 外灯

郷土資料館/多久市先覚者資料館 1 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 16 共用部

郷土資料館/多久市先覚者資料館 2 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 4 共用部



佐賀県多久市所有施設 LED 照明賃貸借一覧
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郷土資料館/多久市先覚者資料館 3 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 6 展示室

郷土資料館/多久市先覚者資料館 4 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 器具交換 2 展示室 非常灯　2灯用

郷土資料館/多久市先覚者資料館 5 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 9 展示室

郷土資料館/多久市先覚者資料館 6 スリムライン G13 36 昼白色 ランプ交換 10 展示室

郷土資料館/多久市先覚者資料館 7 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 8 第三展示室

郷土資料館/多久市先覚者資料館 8 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 器具交換 1 第三展示室 非常灯　2灯用

郷土資料館/多久市先覚者資料館 9 FCL40 G10q 40 昼白色 ランプ交換 2 通路

郷土資料館/多久市先覚者資料館 10 シリカ E26 54 電球色 ランプ交換 4 第二展示室

郷土資料館/多久市先覚者資料館 11 シリカ E26 54 電球色 ランプ交換 8 第二展示室

郷土資料館/多久市先覚者資料館 12 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 20 第二展示室

郷土資料館/多久市先覚者資料館 13 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 11 第二展示室

郷土資料館/多久市先覚者資料館 14 シリカ E26 54 電球色 ランプ交換 20 第一展示室

郷土資料館/多久市先覚者資料館 15 シリカ E26 54 電球色 ランプ交換 8 第一展示室

郷土資料館/多久市先覚者資料館 16 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 12 閲覧室

郷土資料館/多久市先覚者資料館 17 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 6 事務室

郷土資料館/多久市先覚者資料館 18 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 6 トイレ

郷土資料館/多久市先覚者資料館 19 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 トイレ

郷土資料館/多久市先覚者資料館 20 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 トイレ

郷土資料館/多久市先覚者資料館 21 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 整理室

郷土資料館/多久市先覚者資料館 22 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 16 整理室

郷土資料館/多久市先覚者資料館 23 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 1 倉庫

郷土資料館/多久市先覚者資料館 24 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 4 倉庫

郷土資料館/多久市先覚者資料館 25 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 6 会議室

郷土資料館/多久市先覚者資料館 26 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 器具交換 2 会議室 非常灯　2灯用

郷土資料館/多久市先覚者資料館 27 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 4 事務室

郷土資料館/多久市先覚者資料館 28 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 器具交換 1 事務室 非常灯　2灯用

郷土資料館/多久市先覚者資料館 29 レフ E26 54 電球色 ランプ交換 4 屋外

歴史民俗資料館 1 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 事務室

歴史民俗資料館 2 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 展示室

歴史民俗資料館 3 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 12 収蔵庫①

歴史民俗資料館 4 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 6 収蔵庫②

歴史民俗資料館 5 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 3 レンガ倉庫

東原庠舎 1 FPL27 GY10q 27 昼白色 ランプ交換 57 講堂

東原庠舎 2 FPL27 GY10q 27 昼白色 ランプ交換 18 茶室

東原庠舎 3 FPL27 GY10q 27 昼白色 ランプ交換 9 音楽室

東原庠舎 4 FPL27 GY10q 27 昼白色 ランプ交換 12 事務所

東原庠舎 5 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 倉庫

東原庠舎 6 FCL30+32 G10q 62 昼白色 器具交換 2 管理人室 和風ペンダント　8畳用

東原庠舎 7 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 4 管理人室

東原庠舎 8 FPL27 GY10q 27 昼白色 ランプ交換 12 会議室

東原庠舎 9 FPL27 GY10q 27 昼白色 ランプ交換 6 理事長室

東原庠舎 10 FPL27 GY10q 27 昼白色 ランプ交換 52 和室北

東原庠舎 11 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 6 和室北

東原庠舎 12 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 和室北

東原庠舎 13 FPL27 GY10q 27 昼白色 ランプ交換 52 和室南

東原庠舎 14 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 6 和室南

東原庠舎 15 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 和室南

東原庠舎 16 200形水銀灯 E26 200 昼白色 ランプ交換 2 屋外

東原庠舎 17 FPL36 GY10q 36 昼白色 器具交換 2 屋外 防犯灯 クラスB･B+

多久市陸上競技場 1 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 3 倉庫

多久市陸上競技場 2 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 4 トイレ

多久市陸上競技場 3 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 16 事務所

多久市陸上競技場 4 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 8 更衣室

多久市陸上競技場 5 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 共用部

多久市陸上競技場 6 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 2 階段

多久市陸上競技場 7 100形水銀灯 E26 100 昼白色 ランプ交換 2 独立トイレ

多久市陸上競技場 8 FDL18 GX10q 18 電球色 器具交換 2 独立トイレ ブラケット

多久市陸上競技場 9 FDL18 GX10q 18 昼白色 器具交換 8 独立トイレ 150φ

多久市陸上競技場 10 15形蛍光灯 G13 15 昼白色 ランプ交換 3 独立トイレ

多久市陸上競技場 11 FPL9 GY10q 9 電球色 ランプ交換 2 独立トイレ

多久市陸上競技場 12 200形水銀灯 E26 200 昼白色 ランプ交換 2 駐車場

多久市庭球場 1 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 ベンチ

多久市庭球場 2 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 1 倉庫

東多久運動広場 1 1000形水銀灯 E39 1000 昼白色 器具交換 2 ナイター照明 投光器型

東多久運動広場 2 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 12 倉庫

東部ふれあい運動広場 1 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 6 トイレ

東部ふれあい運動広場 2 10形蛍光灯 G13 10 昼白色 ランプ交換 2 トイレ

東部ふれあい運動広場 3 300形水銀灯 E26 300 昼白色 ランプ交換 1 グラウンド

北多久運動広場 1 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 4 トイレ

北多久運動広場 2 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 10 トイレ

北多久運動広場 3 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 トイレ

北多久運動広場 4 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 10 トイレ

体育センター　体育館 1 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 1 １F　女性更衣室

体育センター　体育館 2 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 １F　女性更衣室

体育センター　体育館 3 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 １F　女性更衣室

体育センター　体育館 4 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 1 １F　男性更衣室

体育センター　体育館 5 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 １F　男性更衣室

体育センター　体育館 6 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 １F　男性更衣室

体育センター　体育館 7 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 器具交換 4 １F　玄関ホール □600

体育センター　体育館 8 シリカ E26 54 電球色 ランプ交換 8 １F　軒下

体育センター　体育館 9 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 2 １F　男性WC

体育センター　体育館 10 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 2 １F　女性WC

体育センター　体育館 11 シリカ E26 54 電球色 ランプ交換 1 １F　女性WC

体育センター　体育館 12 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 １F　事務室
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体育センター　体育館 13 FCL30 G10q 30 電球色 器具交換 1 １F　事務室 和風ペンダント　8畳用

体育センター　体育館 14 シリカ E26 54 昼白色 ランプ交換 1 １F　事務室

体育センター　体育館 15 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 4 １F　倉庫

体育センター　体育館 16 FCL30 G10q 30 昼白色 ランプ交換 6 2F　通路

体育センター　体育館 17 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 6 2F　研修室

体育センター　体育館 18 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 2F　研修室

体育センター　体育館 19 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 2F　放送室

体育センター　体育館 20 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 12 2F　スポーツルーム

体育センター　クラブハウス 1 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 30 トレーニングルーム

体育センター　クラブハウス 2 FDL27 GX10q 27 昼白色 器具交換 7 トレーニングルーム 150φ

体育センター　クラブハウス 3 FDL27 GX10q 27 電球色 器具交換 6 軒下 150φ

体育センター　クラブハウス 4 FDL27 GX10q 27 昼白色 器具交換 10 玄関・通路 150φ

体育センター　クラブハウス 5 FHP32 GY10q 32 昼白色 ランプ交換 12 玄関・通路

体育センター　クラブハウス 6 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 12 研修室

体育センター　クラブハウス 7 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 事務所（給湯室）

体育センター　クラブハウス 8 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 事務所（給湯室）

体育センター　クラブハウス 9 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 1 通路

体育センター　クラブハウス 10 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 1 WC

体育センター　クラブハウス 11 シリカ E26 54 電球色 ランプ交換 1 WC

体育センター　クラブハウス 12 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 更衣室

体育センター　クラブハウス 13 FDL18 GX10q 18 電球色 器具交換 7 外壁 ブラケット型

納所社会体育館 1 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 器具交換 2 軒下 □600

納所社会体育館 2 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 器具交換 2 玄関 □600

納所社会体育館 3 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 1 アリーナ（放送室）

納所社会体育館 4 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 アリーナ（倉庫A）

納所社会体育館 5 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 1 アリーナ（倉庫B）

納所社会体育館 6 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 1 アリーナ（倉庫C）

納所社会体育館 7 水銀灯 E39 700 昼白色 ランプ交換 8 アリーナ

納所社会体育館 8 水銀灯 E39 1000 昼白色 器具交換 8 アリーナ 約15ｍ吊りセード

納所社会体育館 9 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 アリーナ（左倉庫）

納所社会体育館 10 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 アリーナ（右倉庫）

納所社会体育館 11 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 7 アリーナ（舞台）

納所社会体育館 12 シリカ E26 100 昼白色 ランプ交換 3 アリーナ（舞台）

納所社会体育館 14 付属品 - - - 器具交換 8 0 ガード

納所社会体育館 15 付属品 - - - 器具交換 8 0 ガード

西多久社会体育館 1 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 2 多目的WC

西多久社会体育館 2 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 4 男性WC

西多久社会体育館 3 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 2 男性WC

西多久社会体育館 4 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 4 女性WC

西多久社会体育館 5 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 2 女性WC

西多久社会体育館 6 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 女性更衣室

西多久社会体育館 7 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 女性更衣室

西多久社会体育館 8 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 男性更衣室

西多久社会体育館 9 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 男性更衣室

西多久社会体育館 10 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 24 ミーティングルーム

西多久社会体育館 11 シリカ E26 54 昼白色 ランプ交換 1 ミーティングルーム（倉庫）

西多久社会体育館 12 FDL27 GX10q 27 昼白色 器具交換 6 軒下 175φ

西多久社会体育館 13 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 4 玄関

西多久社会体育館 14 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 12 玄関

西多久社会体育館 15 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 アリーナ（倉庫）

西多久社会体育館 16 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 4 アリーナ（倉庫2）

西多久社会体育館 17 FDL27 GX10q 27 昼白色 器具交換 1 アリーナ（倉庫2） 175φ

西多久社会体育館 18 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 アリーナ（放送室）

西多久社会体育館 19 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 20 アリーナ（舞台）

西多久社会体育館 20 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 4 アリーナ（倉庫3)

西多久社会体育館 21 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 器具交換 1 軒下（裏口） 直付W230（2灯用）

南多久社会体育館 1 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 器具交換 2 軒下 □600

南多久社会体育館 2 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 器具交換 2 玄関 □600

南多久社会体育館 3 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 1 放送室

南多久社会体育館 4 水銀灯 E39 700 昼白色 ランプ交換 8 アリーナ

南多久社会体育館 5 水銀灯 E39 1000 昼白色 器具交換 8 アリーナ 約15ｍ吊りセード

南多久社会体育館 6 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 アリーナ（倉庫）

南多久社会体育館 7 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 アリーナ（地下倉庫）

南多久社会体育館 8 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 7 アリーナ（舞台）

南多久社会体育館 9 シリカ E26 100 昼白色 ランプ交換 3 アリーナ（舞台）

南多久社会体育館 10 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 アリーナ（倉庫2)

南多久社会体育館 11 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 1 アリーナ（用具保管庫）

南多久社会体育館 12 水銀灯 E26 100 昼白色 ランプ交換 1 外灯　駐車場

南多久社会体育館 14 付属品 - - - 器具交換 8 ガード ガード

南多久社会体育館 15 付属品 - - - 器具交換 8 ガード ガード

北多久社会体育館 1 FHP32 GY10q 32 昼白色 ランプ交換 21 １F　玄関・通路

北多久社会体育館 2 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 １F　男性WC

北多久社会体育館 3 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 2 １F　男性WC

北多久社会体育館 4 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 １F　女性WC

北多久社会体育館 5 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 2 １F　女性WC

北多久社会体育館 6 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 2 １F　多目的WC

北多久社会体育館 7 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 24 １F　ミーティング室

北多久社会体育館 8 水銀灯 E39 400 昼白色 ランプ交換 3 2F　吹抜

北多久社会体育館 9 FHP32 GY10q 32 昼白色 ランプ交換 18 2F　通路

北多久社会体育館 10 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 2F　通路

北多久社会体育館 11 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 2 2F　女性更衣室

北多久社会体育館 12 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 2F　女性更衣室

北多久社会体育館 13 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 2F　女性更衣室（シャワー室）

北多久社会体育館 14 シリカ E26 54 電球色 ランプ交換 2 2F　女性更衣室（シャワー室）



佐賀県多久市所有施設 LED 照明賃貸借一覧

施設名 no. 現在のランプ 口金 消費電力 色味 交換方法 数量 使用場所 留意点

北多久社会体育館 15 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 2 2F　男性更衣室

北多久社会体育館 16 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 2F　男性更衣室

北多久社会体育館 17 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 2F　男性更衣室（シャワー室）

北多久社会体育館 18 シリカ E26 54 電球色 ランプ交換 2 2F　男性更衣室（シャワー室）

北多久社会体育館 19 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 24 2F　ミーティング室

北多久社会体育館 20 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 10 2F　アリーナ（控室2)

北多久社会体育館 21 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 6 2F　アリーナ（控室1)

北多久社会体育館 22 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 2 2F　アリーナ（放送室）

北多久社会体育館 23 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 32 2F　アリーナ（舞台）

北多久社会体育館 24 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 6 2F　アリーナ（器具庫）

北多久社会体育館 25 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 5 外灯（プール倉庫）

北多久社会体育館 26 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 2 外灯

北多久社会体育館 27 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 2 外灯（倉庫）

聖廟管理人住宅 1 FCL30 G10q 30 昼白色 ランプ交換 2 浴室

聖廟展示館 1 FHC27+34 GZ10q 61 電球色 器具交換 1 展示館内 和風ペンダント　12畳用

聖廟展示館 2 EFD15 E26 15 昼白色 ランプ交換 1 展示館内

聖廟展示館 3 FCL40+30 G10q 70 電球色 器具交換 4 展示館内 和風ペンダント　12畳用

聖廟展示館 4 LED電球 - - - - 0 展示館内 対象外（LED交換済）

文化財発掘事務所 1 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 12 事務室

文化財発掘事務所 2 LED直管蛍光灯 - - - - 0 事務室 対象外（LED交換済）

文化財発掘事務所 3 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 12 パソコン室

文化財発掘事務所 4 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 8 廊下

文化財発掘事務所 5 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 廊下

文化財発掘事務所 6 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 4 倉庫

文化財発掘事務所 7 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 4 撮影室

文化財発掘事務所 8 FML27 GX10q 27 昼白色 器具交換 8 撮影室 レール取付

文化財発掘事務所 9 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 8 保管室

文化財発掘事務所 10 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 1 トイレ

文化財発掘事務所 11 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 物置

文化財発掘事務所 12 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 2 シャワー室

文化財発掘事務所 13 シリカ E26 60 電球色 ランプ交換 1 シャワー室

文化財発掘事務所 14 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 24 作業室

文化財発掘事務所 15 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 玄関

文化財発掘事務所 16 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 1 シャッター前

文化財発掘事務所 17 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 裏口

多久市学校給食センター 1 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 24 事務室

多久市学校給食センター 2 FPL36 GY10q 36 昼白色 ランプ交換 12 玄関・廊下

多久市学校給食センター 3 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 2 倉庫

多久市学校給食センター 4 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 廊下

多久市学校給食センター 5 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 2 湯沸室

多久市学校給食センター 6 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 湯沸室

多久市学校給食センター 7 FDL18 GX10q 18 電球色 器具交換 3 お手洗い 150φ

多久市学校給食センター 8 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 1 お手洗い

多久市学校給食センター 9 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 2 お手洗い

多久市学校給食センター 10 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 2 バックヤード（更衣室前）

多久市学校給食センター 11 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 3 バックヤード（更衣室前）

多久市学校給食センター 12 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 3 女子更衣室

多久市学校給食センター 13 シリカ E26 60 電球色 ランプ交換 2 女子更衣室

多久市学校給食センター 14 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 4 女性トイレ

多久市学校給食センター 15 FDL18 GX10q 18 電球色 器具交換 2 女性トイレ 150φ

多久市学校給食センター 16 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 2 洗濯室

多久市学校給食センター 17 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 2 階段

多久市学校給食センター 18 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 6 2階廊下

多久市学校給食センター 19 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 2 休憩室前

多久市学校給食センター 20 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 6 女子休憩室

多久市学校給食センター 21 FCL30+32 G10q 62 昼白色 器具交換 1 男子休憩室 和風ペンダント　8畳用

多久市学校給食センター 22 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 24 研修室

多久市学校給食センター 23 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 研修室

多久市学校給食センター 24 MF400 E39 400 昼白色 ランプ交換 16 厨房

多久市学校給食センター 25 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 16 厨房

多久市学校給食センター 26 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 器具交換 3 厨房 直付型W70 防湿系高温用(60℃) 

多久市学校給食センター 27 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 4 厨房

多久市学校給食センター 28 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 厨房

多久市学校給食センター 29 FDL18 GX10q 18 電球色 器具交換 7 玄関軒下 150φ

多久市学校給食センター 30 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 8 ボイラー室

多久市学校給食センター 31 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 4 浄化槽室

多久市学校給食センター 32 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 2 ポンプ室

多久市学校給食センター 33 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 4 機械室

多久市学校給食センター 34 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 貯水庫

多久市学校給食センター 35 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 器具交換 4 コンテナ室 直付形 W120　 防湿形高温用

恕るーむ 1 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 14 事務所

恕るーむ 2 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 個室

恕るーむ 3 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 4 職員室

恕るーむ 4 LEDシーリング - - - - 0 トイレ 対象外（LED交換済）

恕るーむ 5 40形蛍光灯 G13 40 昼白色 ランプ交換 2 給湯室

恕るーむ 6 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 ランプ交換 1 玄関

岸川ダム 1 250形水銀灯 E39 250 昼白色 器具交換 3 外灯 LED街路灯マルチ250W

岸川ダム 2 20形蛍光灯 G13 20 昼白色 器具交換 1 外灯 防犯灯 クラスB･B+

岸川ダム 3 400形水銀灯 E39 400 昼白色 器具交換 4 外灯 投光器型

岸川ダム 4 Hf32形蛍光灯 G13 32 昼白色 ランプ交換 3 建物内

市役所外灯 1 水銀灯 E39 250 昼白色 ランプ交換 5 外灯

中央公民館外灯 1 水銀灯 E39 250 昼白色 ランプ交換 7 外灯


